
Batch EUDKVE-00414727

Sagsnavn

Sagsnummer/lokalitetsnr

Udtagningsdato 18-04-2016 08:50:00

Modtaget på laboratoriet 18/04/2016

Rapport (seneste rapportrevision) 22-04-2016/AR-16-CA-00414727-01

Prøvenummer 80308783

Prøve mærke Genfiltreringsanlæg

DGUnr

Komponent Resultat Enhed DL Metode

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 E-kultivering (MPN miniaturiseret)

Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 E-kultivering (MPN miniaturiseret)

Kimtal ved 22 °C < 1 CFU/ml 1 E-kultivering (ikke-chromogene medier)

Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 1 E-kultivering (ikke-chromogene medier)

Jern (Fe) 0.011 mg/l 0.01 ICP-OES

Mangan (Mn) < 0,002 mg/l 0.002 ICP-OES

Akkrediteret prøvetagning Ja

Vandtemperatur 9.5 °C Elektrometri

pH 7.6 pH Elektrometri

Prøvens farve Farveløs Visuel

Prøvens klarhed Klar Visuel

Prøvens lugt Ingen Organoleptisk
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